ZAVOD ZA Uprava: Mokriéka 54, Zapresi¢, OIB-20717593431 > M

JAVNO ZDRAVSTVO Email: info@zzjz-zz.hr, wvAv. zzjz-zz.hr <

ZAGREBACKE ZUPANIJE Laboratorij: Skolska 2, Rakitje

SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIU Tel: 01 2889 058, Fax: 01 3323 171 i
ZAGREBACKA ZUPANIJA

10000 Zagreb
Ulica grada Vukovara 72/V

Rakitje, 04.05.2020.

ISPITNO 1ZVJESCE

ISPITNO 1ZVJESCE BROJ: 00965/20 (34156)

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU - MONITORING B
Vrsta uzorka: Javna vodoopskrba - razvodni sustav

HEO: Velika Gorica

Uzorkovao: Marija Vrban dipl.san.ing.

Metoda HRN ISO 56675:2011*, HRN EN ISO 18458:2008"
uzorkovanja:

Plan uzorkovanja: OB-LV-07/2020

Uzorak uzorkovan

Vrijeme uzimanja uzorka: 28.04.2020. 07:00 Vrijeme dostave: 28.04.2020. 11:00

Analiza zapoteta: 28.04.2020. 11:16 Analiza zavriena: 04.05.2020. 08:22

Lokacija: DOM ZDRAVLJA VELIKA GORICA, MATICE HRVATSKE BB, V.GORICA, (E 465598,8; N
5054598,5),Z0 VELIKA GORICA

Narugitelj: ZAGREBACKA ZUPANIJA

Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb
01B: 11289795691
Vodovodom upravija:VG VODOOPSKRBA d.o.0.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica
OIB: 62462242629
Br. ugovora; 01-19-518/01

Obliik zahtjeva: Zahtjev po ugovoru

Sukladnost je izrazena uz rezultate ispitivanja.

Rukovoditeljica Slu.

Marina Hublin dipl.i
Napomena: i
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitivani uzorak.
2} Ispitna izvieica se ne smiju umnoZavati bez odobrenja Zaveda,
3) Akraditirane metode oznalens su zviezdicom (%),
4) |zjava o sukladnosti nije u podrudju akreditacije.
5) Mjerna nesigurnast za akreditirane metode dostupna |e na zahtjev,

SluZba za zdravstvenu ekologiju oviadtena je kao sluZbeni laboratorij za Sluzba za zdravstvenu ekologiju oviastena je kao sluzbeni laboratorij za
obawvijanje odredenih analiza vede, hrane i okclidnih uzoraka u proizvednji  provodenje ispitivanja vode za ljudsku potrodnju za odredene parametre
hrane prema rjedenju Ministarstva poljoprivrede: prema rjesenju Ministarstva zdravsiva
KLASAUPA-322-01/18-01/36, URBROJ:525-10/0729-18-3 KLASA:UPA#541-02/14-03/04. URBROJ:534-07-2-1-372-18-18
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ispiine izvjedée broj: 0096520 (341586)

Odsjek za fizikalno kemijska ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:

Ispitno izvjedce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazece bez Ziga i potpisa

Ukupna tvrdoéa HRN ISO §059:1998 Imgn‘L CaCo, 397 DA
ukupna tvrdocéa izraZena u njemackim stupnjevima ('dH) iznosi 22,2,

Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009" |mg. [ <0,08 15 DA
Kelci (Ca) HRN [SO 6058:2001 mgiL Ca’" T 95 DA
Magnezij (Mg) HRN ISO 6059:1998:HRN ISO |mgiL Mg" 55 DA

- 6058:2001
Silikati Hach 8185 mgiL §i0, 11 50 DA
Temperatura Standard Methods 21stEd.  |°C 15,6 25 DA
2005.25508

Slobodni reziduaini klor HRN EN IS0 7393-2:2018" | mgiL CI, 0,15 05 DA
Boja HRN EN ISO 7887:2012 mg/L PtCo skale <5 20 DA
Mutnoda HRN EN 1SO 7027-1:2016" | NTU jedinica 0,22 4 DA
Miris HRN EN 1622:2008 - bez bez DA
Ous HRN EN 1822:2008 - bez bez DA
pH HRN EN ISO 10523:2012°  |pH jedinica 71 65-95 DA
Temp.pri odredivanju pH - p/c 21,1 -

| Etektrovadijivost HRN EN 27888:2008" pSem” pri 20°C 627 2.500 DA
Utrodak KMnO, HRN EN IS0 8467:2001 {mgi O, 1,0 5 DA
Koridi HRN EN ISO 10304-1:2009" | mgiL Cf , 33 250 DA
Nitrd T |HRNEN1SO 10304-1:2008° | mgiL (NO,) ‘ < 0,050 05 DA
Nitrati HRN EN IS0 10304-1:2009° |mgiL (NO,’) 17 50 DA
|o-fosfati otopljeni HRN EN ISO 10304-1:2009" |ug/L P <82 300 DA
; Sulfati HRN EN SO 10304-1:2009° |mg/L SO, 22 250 DA
[Amanij HRN ISO 7150-1,1998" mgiL (NH, *) < 0,05 0.5 DA
Zeljezo (Fa) Merck -spextrofotometrijska  |ug/L Fe 6,0 200 DA

metoda
Mangan (Mn} Hach LCW 532 'ugIL <50 50 DA

frezultat izrazen kao manje od (<) odnosi se na granicu kvantifikacije
**maksimalno dozvoliena kencentracija

Izjava o sukladnosti
Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima ¢lanka 5. Zakona o vodi za ljudsku potroénju (NN
56/2013, 84/2015, 104/2017, 115/2018) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih oscba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/2017, 38/2020).
Vediteljica Odsjeka
Nikolina Ciban dipl.ing.

Odsjek za mikrobiolo$ka ispitivanja voda

REZULTATI ISPITIVANJA:
Ispitno izviesce rezultat je elektronitke obrade podataka fe je punovaZecde bez 2iga i potpisa
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Ukupni kefiformi HRN EN SO 2308-1:2014* | broj/100 mL <1 0 DA
Escherichia coli HRN EN IS0 9308-9:2014* | bro/100 mL <1 0 DA
Enterokoki HRN EN 1SO 7899-2:2000°  |brojf100 mL <1 0 DA
Pseudomonas acruginosa HRN EN SO 16266:2008" breff100 mL < 1I 0 DA

OB-Lv-01/11



Ispitno izvjelée broj: 0086520 (34156)

DA
DA

Aercone bakt -36°C/46h HRN EN ISO 6222:2000°  |broj/1 mL 55 100
Aecobne bakt -22°C/72h HRN EN 1SO 6222:2000°  |broj(1 mL 46 100

**maksimalne dozvoljena koncentracija

Izjava o sukladnosti
Prema ispitanim parametrima uzorak vode JE SUKLADAN zahtjevima &lanka 5. Zakona o vodi 2a ljudsku potrodnju (NN

56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018) i priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potro8nju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).
Zamjena voditelja Odsjeka
lvana Puli¢ Zelenika dipl.sanit.ing.

KRAJ ISPITNOG IZVJESCA
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Broj ispitnog izvjestaja:

Naziv i identifikacija uzorka:
Vrsta uzorka:
Naruéitelj:

Tip zahtjeva:

Uzorkovaolla:
Lokacija uzorkovanja:
Vrijeme dostave:
Vrsta ispitivanja:

Podcetak/kraj ispitivanja:

Konacna ocjena:

Dostaviti:

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Republika Hrvatska
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Zagreb, Rockefellerova 7
Tel: {01) 46 83 009, Fax: (01) 46 83 009

Datum: 20.05.2020.

ISPITNI 1IZVJESTAJ

201067 Oznaka uzorka: 1128/20

voda za ljudsku potro$nju, M/1, Dom zdravlja Velika Gorica

Voda iz razvodnog sustava (spremnici i mreza)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBACKE ZUPANIJE, Sluzba za
zdravstvenu ekologiju

Skolska 2, 10437 Rakitje, Bestovje

Ugovor

Ur.br.: 381-14-140-20-2 i nar.404/20 od 28.4.2020.

Klasa: 900-01/20-14/9

Narugitelj

Dom zdravlja Velika Gorica

28.04.2020.

prema zahtjevu Parametri skupine B u monitoringu vode za ljudsku potrodnju
(revizijski)

29.04,2020. / 20.05.2020.

Zakljuéak je naveden u Prilogu’ |

v»—s‘ ZJ ,’]}-\

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene isp avnosti voda4 vodoopskrbu

dr.sc. Magdalena Ujevi¢ Bosnjak, dipl.ing.

1. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBACKE ZUPANIJE, Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Skolska 2, 10437 Rakitje, Bestovje

Napomena:

1) Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu dekiaracije proizveda osim ako nije ugovoreno pesebnim ugovorem.
2) Ispitnl izviestaj rezuitat e elekironicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga | potpisa,

3) Rezuitati ispitvanja odnose se iskljucie na ispitivani uzorak. Ne smiju se umnoZavati bez odobrenja Zavoda.

4) Akreditirane metode oznadene su u Ispitnom izvjestaju ™

5) Prilozi nisu obutvaceni podrutjem akreditacie

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 1/ 14 201067/2020



Broj ispitnog izvje§taja/Oznaka uzorka: 201 067 /1128/20

REZULTATI LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Pocetak/kraj ispitivanja: 29.04.2020. / 20.05.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, M/1, Dom zdravlja Velika Gorica

Naziv parametra

Metoda

! Mjerna
jedinica

Rezultat

|

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Vodikov sulfid

SM 4500-S% 1 (23.
izd.,2017)-

| prilagodeno

mg/L st

<0,005

0,05

DA

Ukupne suspenzije

HRN EN 872:2008
L]

mg/L

24+03

10

DA

Hidrogenkarbonat

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-14,

|1zdanje:3/2,

modfficirana HRN
EN ISO 9963-1:
1998 ™

ma/L HCOS'

\

4127+ 314

DA

Kloriti

HRN EN ISO 10304-
4:2001 "

Hg/L

<10

400

DA

Klorati

HRN EN ISO 10304-
4:2001 *

pg/L

<10

400

DA

Bromati

HRN EN 1SO 15061

2001 *

Hg/L BrO, ’

<2

10

DA

Natrij (Na)

HRN EN 1SO 14911:
2001 *

ma/L Na’

131

200

DA

Kalij (K)

HRN EN ISO 14911:
2001 *

mall K~

1,9+03

12

DA

Cijanidi

HRN EN ISO 6703-
1:1998

pg/L CN’

<30/

50

DA

Fenoli

HRN 1SO 6439:1998

Hg/L

<5

DA

Detergenti -anionski

Vlastita metoda,
Oznaka;P-VODE-29,
Izdanje: 1/3,

'modficirana SM

5540 C (23.izd.,
2017) *®

Hg/L

<50

200

DA

Detergenti -neionski

Vlastita metoda,
oznaka:P-VODE-28,
izdanje:1/2 "

pg/L

<60

200

DA

' THM -ukupni
i

HRN EN ISO 10301:
2002

uglL

42+14

100

DA

Napomena : Rezultati ispitvanja cdnose se iskijuéivo na ispitvani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) cdnose se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0O-SZE-28

|zdanje/preradba: 1/2

Stranica: 2/ 14

201067/2020



Broj ispitnog izvje$taja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

Nazwv parametra

I

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

“MDK

Ocjena
ispravnosti

Kloroform

HRN EN ISO 10301:
2002

Hg/L

<0,1

DA

Bromoform

HRN EN ISO 10301:

12002

pg/L

22+03

DA

Bromdiklormetan

HRN EN ISO 10301:
2002

HalL

08x02

DA

Dibromklormetan

HRN EN ISO 10301:
2002

gL

12+04

DA

Suma tetrakloreten i
trikloreten

HRN EN ISO 10301:
2002

Hg/L

0601

10

DA

Tetrakloreten

HRN EN ISO 10301:

2002

Mg/l

<0,1

10

DA

Trikloreten

HRN EN ISO 10301:
2002

Hg/L

0601

10

DA

1,2-dikloretan

HRN EN I1SO 10301:
2002

pa/L

<0.1

DA

Tetraklorugljik

HRN EN ISO 10301:
2002

pg/L

<01

DA

1.1,1-Trikloretan

HRN EN ISO 10301:
2002

pa/L

<0,1

DA

Policikliéki aromatski
ugljikovodici

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,

'modficirana HRN

EN ISO 17993:
2008 *

pa/L

<0,005

0,1

DA

Benzo(a)piren

Vlastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,

lzdanje:1/1,

modficirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

HgIL

<0,003

0,01

DA

benzo(b)fluoranthene

Viastita metoda,
Oznaka:P-VODE-34,

lzdanje:1/1,

modficirana HRN
EN ISO 17993:
2008 *

Hg/L

<0,005

0,1

DA

Napomena - Rezultati ispitvanja odnose se iskfjuéno na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicy
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 3/ 14

201067/2020



Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

| Naziv parametra Metoda ' Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
. jedinica ispravnosti

benzo(k)fluoranthene | Vlastita metoda, ug/L <0,005 0.1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
EN ISO 17993:
12008 *

benzo(ghi)perilene Vlastita metoda, Hg/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34, ,

lzdanje:1/1, !

modfficirana HRN

EN ISO 17993:

2008 *

fluoranthene Vlastita metoda, Ha/L <0,005 - DA
Oznaka:P-VODE-34, |
lzdanje:1/1,
modfficirana HRN
EN1SO 17993:
12008 "

indeno(1,2,3-cd)pirene | Viastita metoda, Ha/L <0,005 0,1 DA
Oznaka:P-VODE-34,
lzdanje:1/1,
modificirana HRN
|EN1SO 17993: \
2008 * '

Aromatski ugljikovedici - | HRN ISO 11423-1: | pg/L <0,2 1 DA
benzen 2002 *

Ugljikovodici Viastita metoda, Mg/l <5 50 DA
oznaka:P-VODE-38,
izdanje 1/0;HRN ISO
11423-1:2002

Akrilamid Vliastita metoda Mg/l <0,05 0.1 DA
' Epiklorhidrin Viastita metoda ugiL <0,05 0,1 DA |

Vinil kiorid Viastita metoda pa/L <0,2 05 DA |
" _ Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurnost izrazena kao prosirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, $to predstavija
95 % razinu pouzdanosti.

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Voditelj Odsjeka
Filip Tomljenovi¢ dipl.ing.

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskljuéivo na ispitvani uzorak, Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
0-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 4 / 14 201067/2020




Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

Pocetak/kraj ispitivanja:

Odsjek za metale i metaloide

04.05.2020. / 07.05.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju, M/1, Dom zdravlja Velika Gorica

Nazw parametra Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena |
jedinica ispravnosti
Berilij (Be) HRN EN ISO 17294- | pg/L <0,14 : DA
2:2016 ™
Bor (B) HRN EN ISO 17294- | mg/L 0,0367 + 1 DA’
2:2016 " 0,0029
Aluminij (Al) 'HRN EN ISO 17294~ | ug/L 1,62 0,06 200 DA’
2:2016 *
Vanadij (V) HRN EN ISO 17294- | pg/L 0,032 + 0,002 5 DA'
2:2016 * |
Krom (Cr) HRN EN ISO 17294- |pg/L 0,154 + 0,014 50 DA
2:2016 "
| Kobalt (Co) HRN EN ISO 17294- | pg/L <0,15 - DA
2:2016 *
Nikal (Ni) HRN EN ISO 17294- |pg/L <0,24 20 DA
2:2016 *
Bakar (Cu) HRN EN 1SO 17294- | mgiL 0,00654 + 2 DA’
2:2016 * 0,00033
Cink (Zn) HRN EN ISO 17294- | pg/L 228+ 1,1 3000 DA
2:2016 *
Arsen (As) HRN EN ISO 17294- | ug/L <0,06 10 DA
12:2016 "
Selen (Se) HRN EN 1SO 17294- | ug/L 0,396 + 0,022 10 pA'
2:2016 "
Srebro (Ag) HRN EN ISO 17294- | ugiL <0,03 10 DA’
2:2016 *
Kadmij (Cd) HRN EN 1SO 17294- | ug/L <0,03 5 DA’
2:2016 *®
Antimon (Sb) HRN EN ISO 17294- | ugiL <0,27 5 pA'
2:2016 *
Barij (Ba) HRN EN 1SO 17294- | ug/L 459+ 17 700 DA'
2:2016 ™ |
Zva (Hg) HRN EN 1SO 17294~ | pg/L <0,03 1 DA’
2:2016 "
‘Olovo (Pb) HRN EN ISO 17294- | ug/L 0,097 0,010 10 DA’
L 2:2016 "* | |

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskjjuévo na ispitvani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantifikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

O-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 5/ 14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20
® . Metode za koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Mjerna nesigurmost izrazena kao prodirena mjerna nesigurnost s obuhvatnim faktorom pokrivanja k = 2, $to predstavija

95 % razinu pouzdanosti.
+ Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te natinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

pravilnik o parametrima sukladnosti, meatodama analize, monitoringu | planovima sigurnosti vode za fudsku potrognju te nadinu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17),

Analiticar:
Jasminka Jenkins dipl.ing

Napomena : Rezultati ispitvanja cdnose se iskljucvo na ispitvani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantfikacije pojedine metede. n.d. - nije detektirano.
0O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 6 / 14 201067/2020




Broj ispitnog izvjestaj

a/Oznaka uzorka: 201067 11128/20

Odsjek za pesticide

Potetak/kraj ispitivanja: 04.05.2020. / 13.05.2020.

Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$

nju, M/1, Dom zdravlja Velika Gorica

r Nazw parametra

Metoda l Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

Pesticidi ukupni

Vlastita metoda, pa/L
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012) |

<05

05

DA

Organoklorirani pesticidi Vlastita metoda, Ha/L

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

<0,5

05

DA

lzodrin

Viastita metoda, ug/L

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
|

<0,03

01

DA

Organofosforni pesticidi Vlastita metoda, Ha/L

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

<05

0.5

DA

Dimetoat

Vlastita metoda, ug/l

Oznaka:P-PEST-10,

|1zdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
L

<0,03

0.1

DA

Klorfenvinfos

Vlastita metoda, pa/l

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
-

<0,03

0.1

DA

Klorpirifos

Vlastita metoda, pg/L

' Oznaka:P-PEST-10,

Izdanje:1/1,

modfficirana US EPA |

Metoda 525.3 (2012)
R

<0,01

0.1

DA |

|

Napomena : Rezultati isp'it'u

anja odnose se iskljuévo na ispitivani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odncse se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 7/ 14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

!

Nazv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

“MDK

Ocjena
ispravnosti |

Klorpirifos-metil

Vlastita metoda,

| Oznaka:P-PEST-10, |

lzdanje:1/1,

modificirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
|

palL

<0,03

01

DA

Malation

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje: 1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
-

palL

<0,02

01

DA

Ometoat

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
-

HgiL

<0,03

0.1

DA

Pirim#fos-metil

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
-

uglL

<0.03

0.1

DA

Glifosat

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L

<0,03

0.1

DA

Fosetil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0.1

DA

Malaokson

Vlastita metoda,
Oznaka;P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,01

0.1

DA

Triazini i metaboliti

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,5

05

DA

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskljuéivo na ispitivani uzorak. Rezultati izraZzeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-SZE-28

|zdanje/preradba: 1/2

Stranica: 8 / 14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

Naziv parametra

Metoda

[ Mjerna
. jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena |

ispravnosti

Atrazin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
=

Hg/L

0.1

DA

Simazin

Vlastita metoda,

Oznaka;P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
=

gL

<0,01

0.1

DA

Desetil atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,03

0,1

DA

Deisopropil atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

'modficirana US EPA |

Metoda 525.3 (2012)

Ha/L

<0,02

0,1

oA

Desetil terbutilazin

Vlastita metoda.
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,03

0.1

DA

Desetil deisopropil
atrazin

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,01

01

DA

Desetil 2-hidroksi
atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pa/L

<0,03

0.1

DA

Hidroksi atrazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pa/L

<0,03!

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskljuéio na ispitiani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od (<) odnose se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

0-SZE-28

Izdanje/preradba: 1/2

Stranica: 9/ 14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

Naziv parametra

Metoda

Mijerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena

Hidroksi simazin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

' modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,03

01

DA

ispravnosti

Hidroksi terbutilazin

Vlastita metoda,

' Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

ug/L

<0,02

0.1

DA

Metribuzin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0.1

DA

Terbutilazin

Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012) |
]

g/l

<0,01

0.1

DA

Herbicidi i metaboliti

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,5

0,5

DA

Bentazon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Mg/l

<0,03

0,1

DA

Bromacil

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,01

01

DA

Desmetil isoproturon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modificirana US EPA
 Metoda 525.3 (2012)

Ha/L

<0,02

0,1

DA

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskljuévo na ispitivani uzorak. Rezultati izra?eni kao manje od (<} odnose se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektiranc.

O-SZE-28

|zdanje/preradba: 1/2

Stranica: 10/ 14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

Nazw parametra

Metoda

l

Mjerna
jedinica

Rezultat l

“MDK

Ocjena
ispravnosti

Dikamba

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

' medfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05 |

0,1

DA

Dimetenamid-p

Viastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,01

0.1

DA

Diuron

Vliastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Ha/L

<0,02

0.1

DA

24-D

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pglL

<0,02

0.1

DA

2.6-dik|orobenzamid

| Vlastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pgil

<0,02

0,1

DA

|zoproturon

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012) |

Ha/L

<0,01

0,1

DA

Klorotoluron

Viastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10, |

lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pg/L

<0,02

0.1

DA

Linuron

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,

| lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0.1

DA

MCPA

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

HglL

<0,02

0.1

DA

|

Napomena : Rezuitati ispitvanja odnose se iskljuého na ispitvani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od

kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektiranc.

(<) odnose se na granicu

0-SZE-28

1zdanje/preradba: 1/2

Stranica: 11/ 14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

I Naziv parametra

Metoda

Mjerna
jedinica

Rezultat

*MDK

Ocjena
ispravnosti

| Mekoprop

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

g/l

<0,05

0.1

DA

Pendimetalin

Viastita metoda,

Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1,

modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
L

Hg/L

<0,02

0,1

DA

Prosulfokarb

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,01

01

DA

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli,
ditiokarbamati,
strobilurini,konazolni)

Vlastita metoda,

| Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

pgiL

<0,5

05

DA

Azoksistrobin

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,

lzdanje:1/1, \
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,05

0.1

DA

Folpet

Vlastita metoda,
Oznaka P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/L

<0,02

0.1

DA

Mankozeb

Vlastita metoda,
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Hg/l

<0,03

0.1

DA

Propineb

Vlastita metoda,

' Oznaka:P-PEST-10,
1zdanje:1/1,
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012) \

pg/l

<0,04

0.1

DA

Napomena : Rezultati ispith

kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.

anja odnose se iskljutio na ispitvani uzorak, Rezultati izrazeni kao manje od (<) odnose se na granicu

0-SZE-28

lzdanje/preradba: 1/2

Stranica: 12 /14
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Broj ispitnog izvjestaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20

Nazwv parametra ' Metoda Mjerna Rezultat *MDK Ocjena
. jedinica ‘ ispravnosti

Tebukonazol Vlastita metoda, ua/l <0,02 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modificirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Tiofanat-metil Vlastita metoda, Mgl <0,02! 0.1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

medficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Kloracetamidi Vlastita metoda, pa/L <0,5 0,5 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Acetoklor Vlastita metoda, pa/l <0,01 01 DA
'Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,

modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Acetoklor ESA Vlastita metoda, Ha/L <0,05 0.1 DA
l Oznaka:P-PEST-10, ‘
Izdanje: 1/1, |
modficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

Acetoklor OXA Viastita metoda, | pg/L <0,01 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje: 1/1,

modfficirana US EPA
Metoda 525.3 (2012)

S-metolaklor Vlastita metoda, Mg/l ‘ <0,01 0.1 DA

Oznaka:P-PEST-10,

| lzdanje:1/1,

' modfficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012)
| |

|

1

Metolaklor ESA Vlastita metoda, Mg/l <0,05 0,1 DA
Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje: 1/1,

| modficirana US EPA

Metoda 525.3 (2012) |

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskljuéve na ispitvani uzorak. Rezultati izrazeni kao manje od (<) odncse se na granicu
kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektiranc.
0O-SZE-28 Izdanje/preradba: 1/2 Stranica: 13 /14 201067/2020




Broj ispitnog izvjedtaja/Oznaka uzorka: 201067 / 1128/20
Nazwv parametra Metoda Mijerna Rezultat *MDK | Ocjena
j jedinica ispravnosti
Metolaklor OXA | Viastita metoda, pa/l <0,01 0,1 DA
| Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/1,
modficirana US EPA

‘Metoda 525.3 (2012) |

# _Metode 2a koje je Odjel akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

* Maksimalno dozvoljena koncentracija prema Pravil

planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te na

vodoopskrbe (NN 125/17, NN 39/20).

Kraj ispitnog izvjestaja

Napomena : Rezultati ispitvanja odnose se iskljuéio na ispitvani uzorak. Rezultati izraZeni kao manje od

niku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
&inu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne

Analiti¢ar:
Barbara Vuéi¢ dipl.ing.

(<) odnose se na granicu

kvantfikacije pojedine metode. n.d. - nije detektirano.
0-SZE-28 1zdanje/preradba: 1/2

Stranica: 14/ 14
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ISPITNI 1ZVJESTAJ BR: 1128/20 (201067) 20.05.2020.

PRILOG |
ZAKLJUCAK
Konaéna ocjena: ODGOVARA
Naziv uzorka: voda za ljudsku potro$nju,M/1,Dom zdravlja Velika Gorica

Odjel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Priloga | Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrodnju te naginu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br.
125/2017 i 39/2020).

Odsjek za metale i metaloide

Masena koncentracija analita u uzorku je u skladu s najvecim dopustenim kolig¢inama utvrdenim u Prilogu |- Parametri
zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju (mikrobioloski, kemijski | parametri radioaktivnosti), Tablica 3. Kemijski
parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potro$nju i Tablica 4. Indikatorski parametri, Pravilnika o parametrima
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potroénju te nainu
vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 38/2020).

Odsjek za pesticide

Rezultati za pokazatelje koji su odredivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dozvoljenim
koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigumosti vode za
ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/

20).



